Powiatowa Staqd Samtamo Ep|demxologlc7n

L e T =

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWI MAZOWIECKIE]

07-300 Ostréw Mazowiecka

Ostrow Mazowiecka 31.03.2023 r.
HKN.9011.60.2023

ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY ZA 2022 ROK
NA PEYWALNI MIEJSKIEJ ,,ZA STAWEM”
OSTROW MAZOWIECKA UL. HENRYKA TREBICKIEGO 10
Na podstawie:
o art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 338),
e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadaé woda na plywalniach (tj. Dz. U. z 2022 1., poz. 1230)
oraz po przeanalizowaniu:
e parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa w § 3 ust. |
w/w rozporzadzenia;
¢ wynikow badaf wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnig;
o zakresu i czestotliwosci wykonywania badan przez zarzadzajacego ptywalnia oraz zastosowanych metod
referencyjnych analiz;
e wynikoéw badan wody wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi

Mazowieckiej przed wydaniem oceny

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej stwierdza,
ze woda na Plywalni Miejskiej ,,Za Stawem” Ostrow Mazowiecka ul. Henryka Trebickiego 10
odpowiada wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej po przeanalizowaniu:
parametréw jako$ci wody na ptywalni ocer;ionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 w/w
rozporzadzenia; wynikéw badai wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnig; zakresu
i czestotliwosci wykonywania badan przez zarzadzajacego ptywalnia; zastosowanych metod referencyjnych
analiz oraz wynikéw badan wody wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej dokonal zbiorczej rocznej oceny wody na ptywalni.

Woda doprowadzona na ptywalnie pochodzi z wodociagu o produkcji 1000 — 10000 m*/d Ostréw
Mazowiecka zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej i spemia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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Zarzadzajacy plywalnia zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach:

e prowadzil biezaca obserwacj¢ jakosci wody oraz dokumentowal spostrzezenia oraz podejmowat
czynnosci w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci w nieckach basenowych,

e dokumentowal nadzér pracy urzadzen oraz rejestrowatl wyniki pomiaréw w zakresie pH, potencjatu
redox, chloru wolnego, chloru zwigzanego, temperatury wody,

e badal jakos¢ wody na plywalni zgodnie z harmonogramem ustalonym z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Ostrowi Mazowieckiej oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia
sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na plywalni, jak rowniez po przerwie
eksploatacyjnej, oraz zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku nr 1 i nr 2 do
rozporzadzenia i wymagang czestotliwoscia okreslong w zatgczniku nr 2.

e informowal na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej o spelnieniu przez wode na

plywalni wymagan okreslonych w rozporzadzeniu.

Zakres badan obejmowal nastepujace parametry: metnosé, stezenie jonéw wodoru, azotany,
utlenialnos¢ z KMnOs, £ THM, chloroform, chlor wolny, chlor zwiazany, potencjat redox, liczbe bakterii
Escherichia coli, ogélng liczbe mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h, liczbe bakterii Pseudomonas
aeruginosa, liczbe bakterii Legionella sp.

Probki wody byty pobierane z nastepujacych punktéw:

o woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nr 1 (niecka hamowni + niecka

rekreacyjna),

o woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nr 2 (niecka sportowa),

o woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nr 3 (niecki jacuzzi),

o niecka sportowa (strona plytka i gleboka),

o baseny jacuzzi (lewa i prawa niecka jacuzzi),

o niecka hamowni,

o niecka rekreacyjna,

o prysznice - szatnia m¢ska i damska (Legionella sp.).

Badania jakosci wody na ptywalni w 2022 roku w ramach kontroli wewn¢trznej wykonywane byty
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej
i laboratorium Wojewodzkiej Staéji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie.

Badania jakosci wody w ramach nadzoru sanitarnego w listopadzie 2022 r. wykonano w laboratorium

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Woda wprowadzana do niecek basenowych z systemu cyrkulacji

Liczba systemow cyrkulacji ' 3
Liczba badan ogdlem _ o 41
Liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej , 38
Liczba badan wykonywanych w ramach nadzoru przez PPIS w Ostrowi Mazowieckiej 3




Woda w nieckach basenowych

Liczba niecek basenowych 5
Liczba badan ogoélem 119
Liczba badan V\;ykonanych w ramach kontroli wewnetrznej 114
Liczba badan wykonywanych w ramach nadzoru przez PPIS w Ostrowi Mazowieckiej 5

Po przeprowadzonej analizie wynikéw badan wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowi Mazowieckiej zauwaza, ze w nieckach (szczegdlnie jacuzzi) wartosci chloru wolnego i chloru
zZwigzanego s3 cz¢sto na granicy dopuszczalnych norm.

- W wodzie z niecek basenowych czgsto potencjal redoks jest nizszy od wymaganego minimalnego
poziomu. Oznaczanie potencjalu redoks ma szczegdlne znaczenie w procesie skutecznej dezynfekcji wody.
Dezynfekcja to nic innego jak utlenianie mikroorganizméw, ktore dostaly si¢ do basenu z otoczenia lub
poprzez kapiacych si¢. Im wyzszy jest potencjal redoks tym zdolnos$¢ do utleniania wigksza, a co za tym
idzie lepsze warunki do zabijania szkodliwych bakterii oraz drobnoustrojow.

Przekroczenie ogolnej liczby mikroorganizmow w 36+2°C w systemie cyrkulacji nr 3
(doprowadzajacym wod¢ do niecek jacuzzi) w marcu, lipcu i sierpniu 2022 r. nie stanowito zagrozenia dla
osob kapigcych sie. Po wykonaniu przez zarzadzajacego obiektem dziatan naprawczych przekroczenia
zostaly wyeliminowane, kolejne badania nie wykazatly przekroczen.

Wykrycie pojedynczych bakterii Pseudomonas aeruginosa w niecce rekreacji w lipcu 2022 r. oraz
w niecce hamowni w listopadzie 2022 r. mialo charakter incydentalny. Po wprowadzeniu dzialan
naprawczych przez administratora (spuszczenie wody, mycie i dezynfekcja niecek, czyszczenie
i dezynfekcja filtrow) i przeprowadzeniu powtornych badan jakosci wody niecki zostaly dopuszczone do
kapieli. _

Po przeanalizowaniu powyzszych danych Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi
Mazowieckiej stwierdza, ze podejmowane przez Zarzadce dziatania w celu doprowadzenia jakosci wody do
wymagan okreslonych w przepisach byly adekwatne do rodzaju i skali przekroczen.

Eksploatacja plywalni jest prowadzona zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw oraz

w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne 0sob korzystajacych z ptywalni.

Otrzymuje:

1.} Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ul. Trebickiego 10, 07-300 Ostréw Mazowiecka
2. Miasto Ostréw Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka
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Sprawe prowadzi: Andrzej Kaczynski tel. 296440680 w. 48
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